
CASO PRÁCTICO N° 44 INDUSTRIAL

Problema: Renovación ambiental 2 salas bobi-
nado motores. Se produce algo de humo.
Datos: Dimensiones cada sala: 5 x 3,2 x 3 m
de altura, 4 m conducto a determinar hasta la
salida.
Necesidades: 720 m3/h en cada sala.  
Pérdidas de carga: 5 mm c.d.a.
Solución: 1 Kit Twin 800 + 2 TD-800/200 N,
4 m conducto GSA-200, 2 compuertas anti-
rretorno MCA-800, 2 m conducto GSA-315, 2
reguladores REB-1 N y 1 persiana PER-355 W.
Observaciones: Calculadas 15 renovaciones
/ hora. Se montan 2 sistemas independientes
por si no se usan las 2 salas a la vez.


